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Pastabos:
Kai viršutinis šilumingumas nustatomas vadovaujantis „Dujų viršutinio šilumingumo nustatymo AB „Amber Grid“  dujų perdavimo sistemoje tvarkos aprašu 6.1.3 punktu tai:
1. Neveikiant Vilniaus dujų skirstymo stoties (toliau – DSS) analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis leidžiama priskirti pagal Elektrėnų DSS analizatoriaus rodmenis ir atvirkščiai. 
2. Neveikiant Kauno DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis leidžiama priskirti pagal Jonavos DSS analizatoriaus rodmenis ir atvirkščiai.
3. Neveikiant Panevėžio DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis, priklausomai nuo dujų srauto judėjimo krypties, leidžiama priskirti pagal Ukmergės ar Šiaulių DSS analizatorių rodmenis.
4. Neveikiant Ukmergės DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis, priklausomai nuo dujų srauto judėjimo krypties, leidžiama priskirti pagal Panevėžio DSS ar Jauniūnų dujų kompresorinės stoties analizatorių rodmenis.
5. Neveikiant magistralinio dujotiekio prie Jauniūnų dujų kompresorinės stoties analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis leidžiama priskirti pagal Elektrėnų DSS analizatoriaus rodmenis.
6. Neveikiant Šiaulių DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis, priklausomai nuo dujų srauto judėjimo krypties, leidžiama priskirti pagal Panevėžio DSS ar magistralinio dujotiekio prie Rietavo DSS analizatorių rodmenis..
7. Neveikiant magistralinio dujotiekio prie Rietavo DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis leidžiama priskirti pagal magistralinio dujotiekio prie Klaipėdos antrosios DSS analizatoriaus rodmenis ir atvirkščiai.
8. Neveikiant Mažeikių dujų apskaitos stoties analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis leidžiama priskirti pagal Rietavo DSS analizatoriaus rodmenis.
[bookmark: _Hlk138334552]9. Neveikiant Pasvalio DSS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui priskirtoms DSS, dujų kokybės parametrų duomenis priskirti pagal Kiemėnų DAS analizatoriaus rodmenis.
10. Neveikiant Alksniupių BAS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui, dujų kokybės parametrų duomenis priskirti pagal Šiaulių DSS analizatoriaus rodmenis.
11. Neveikiant Bališkių BAS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui, dujų kokybės parametrų duomenis priskirti pagal Šiaulių DSS analizatoriaus rodmenis.
12. Neveikiant Vievio BAS analizatoriui ilgiau kaip dvi paras, šiam baziniam taškui, dujų kokybės parametrų duomenis priskirti pagal Elektrėnų DSS analizatoriaus rodmenis.
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